
夜間換気

LED照明

トイレ等：人感センサー照明

照度センサー照明

オープンな

Ａ トップライト
高窓採光

吹抜

床組 Ｂ 低温水床暖房
　（温水パイプ）

外気取入

普通教室

ピット

多目的室

図書コーナー

ランチルーム

外断熱

開口部抑制

高性能断熱サッシ

Ｃ 地中熱ヒートポンプ
　（ボアホール：80ｍ×36本）

ランチラ

ープンな

ーム

②バッファタンク
③密閉式膨張タンク（１次側）
④　　　 〃 　　　（２次側）
⑤補給水タンク（不凍液槽）
⑥温水ヘッダー（往）

①地中熱ヒートポンプ ⑦　　 〃 　　（還）

⑨　　 〃 　　　（２次側　メイン）
⑩　　 〃 　　　（　〃　　１階系統）
⑪　　 〃 　　　（　〃　　２階系統）

⑧温水循環ポンプ（１次側）

■地中熱ヒートポンプによる暖房システムフロー図 ■地中熱ヒートポンプシステムのしくみ ■地中熱ヒートポンプシステム

■温水パイプ

■温水パイプディスプレイ （入口ホール）
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架橋ポリ管
（床暖房用）

サーモスタット

床暖房用ヘッダー

三方弁装置

ボアホール１２５φ

ＨＳ

Ｃ地中熱ヒートポンプ

Ｂ低温水床暖房

Ａトップライ ト
KUROMATSUNAI elementary school Eco-Renovation
黒松内小学校　エコ改修　：　エコスクールの取組み


